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Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :42300
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: epc@conseco.be

ProKo.: LS13
Verslagnr.: 5790943
Voorl. verslagnr.:
Datum'. 17lO1lN23

b
ocBtNsP.2(E

Klail / OpdrachtgeveÍ:

CONSECO
LAVENDELSTRAAT 51

91OO SINT-NIKLAAS

OCB vzw
Member oí OcB GÍoup

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLANE OP LS OF ZLS

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure OPRO/ELE/00í, $7.3)

IDENTTFICAT|E

Erkend oÍganisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE04O4312.0U Agent-bezoeken 81 FITEN SVEN

Eigenaar/beheeÍderruilbater: Naam: ? Adres: PRINS ALBERTSTRMT 49

lnstallateur/veÍantw. weÍk: Naam: CONSECO Adres: LAVENDELSTRAAT 51 B.T.W.:

Adres instaltatie: PRINS ALBERTSTRAAT 49 SINT-NIKLAAS 9100 Private HS-cabine: NEE

Type installatie: wooneenheid ToeíeUlníall. lD:

EAN nr.: ? Netbeheerder: Fluvius Teller nr.: Nachfteller nr.

gSIBglE
Basis: KB van 8/09/2019 tot va$stelling van Boek Í betrefiende de elektrisclre inSallaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: c-ontrolebezoek verkoop oude installatie (htst. 8.4.2)

Kies een item.

Anadjking deel 8 Boek I': toegepast lnstallatiedatum: vóór 0í/10/'1981

(.) Bij controle hfst.6.4, reíerentie van document "aanvang installatie vóór O1l06,l2O2CP: Kies een item.

Datum: 17lO1ln23

lnhoud: Tenzij anders veÍmeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

Het ondeaoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verbor$en delen,

zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLANE
Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst lsolatieplaat: nvt

Nom. spanning: 3 x 220V Max. beveiliging: 4OA Hoofdbeveiliging: TECO Alg. scheidingsschak.: aut.maatschappij

Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm?

Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: - mm2

Aardveóinding: aard: indÍvidueel bereikbaarheid: zie inbreuk

Aardelektrode: ttpê: pen sectiel 16 mm2

Diff. schakelaar: algernene: GEEN biikomende: GEEN

Eéndraadscherna en situatieplan: D niet aanwezig D referentie:
lnstallatie uitgevoerd overeenkoÍníig scherna en plan: nvt Staat vast of - opgesteld materieel: niet in orde

Aanwezige bijzondere installaties: tr PV E ryembad E sauna tr voeding elektrisch voertuag tr -
Nog niet gef,aatst trl keuken tr badkamer n C.V. O verlichting E -

E gasmeter E watermeter tr hooÍd - n bijkomende - equipotêntiaal verbinding
Aantal boÍden: 2 Aantal eindstroonrbanen, incl reserve: 28

28X 6A 1Pl1.sMtvl'
22X 16A í P/2.5MM2+1 .sMM'?+'|2
,"roo, t/í.5MM,+10
3X20A 1Pl2.sMM'?+2

RESULTATEN

Algenrene isolatieweerstand: 0.3 MOhm Spreidingsweerstand: ? Ohm
Testknop diff.schak.: nvt Controle foutlus: nvt Contanuileit PE- en equipotentiaal verbinding: niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanÍaking: niet in orde onrechtstÍeekse aanraking: niet in orde

Bescherming tegen overstroorn: niet in orde Bescherming vast of - ogesteld mateÍieel klasse l: nvt
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controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk

maatschappelijke retel:
Koningin Astridlaan 60
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VASISIELLIMiEN.- Nota (N) - Opmerking (O) - lnbreuk (l) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N Temij anders vermeld, maken de toeSellen en apparaten aangesloten op de vaste in$allatie geen deel uit van de controle
zichtbare delen van dê installatie en sluit verborgen delen,Het ondezoek beperkt zich

zoals achter nissen, valse
tot de gêmakkelijk toegankelijke, bereikbare en
plafonds, e.d. uit.

is niet uitgesloten dat er bïkomende inbreuken voorkomen na voorleg van schema's
die van de realiteit die in

(sTD r1.1) onvolledig of is niet in met de installatie. 9-boek1 -art.
1.2.2)
(sTó 11.2) Situatieschema ontbreeK, is onvolledig of is niet in oveÍeenstemming met de installatie. (KB 08/09/2019 - boek I - art.

1.2.3)
(sTD r2.8) lsolatieweerstand van één oÍ meerdere kringen is onvoldoende'

I - boek 1 - art. 6.4.5.1) Het betreft kring :.....
Meetklem in aardgeleider is niet aanwezig, of is moeilijk bereikbaar,

9-boek1-art.5.4.3.5)

08t09t201

(sTD 14.1) Verdeelbord(en) is (zijn) niet onform met EN 60439 en klasse I of ll

08/09/201 9 - boek I - art. 5.3.5.1a)
(STD 14.8) Er ájn openingen in behuizingen erVoÍ aÉchemingen.

08/09/201
(sTD r4.9)

(sTD r4.13) art.

1.s)
Algemene verzegelbare diff. in begin installatie ontbreeK.
9 - boek 1 - arl. 4.2.4.3b)

mA voor het geheel van de apparatuur on&rgebracht in de wasplaatsen en de $ortbad- of(sTD rs.1 Í) Difi. schakelaar lÁn <= 30
ontbreeK.

08i09/2019 - boek 1 - aft. 4.2.4.3c)
Niet alle Sroombanen zijn beveiligd tegen overstroom-
9 - boek 1 - an. 4.4.214.4.31

0. (STD 16.3) Beveiliging van slroombaan is aan te passen aan doorsnede der geleiders

08/09/2019 - boek 'l - arl.5.2.4.2)
(STD 16.4) Kalibreerelementen vaí de pensneftveiligheden, penautomaten, Diazed vneltveiligheden en Diazed automaten zijn niet

(STD 17.1) Materieel is niet voozien van CE-markering.
08/09/201 I - boek 1 - art. 5.1.3.1)
(STD 18.6) De leidingen moeten over hun ganse lengÊe met gepaste bevestigingsmiddelen vast gemaakt worden

RAADGEVINGEN / REGLEMENÏAIRE VOORSCHRIFTEN

08/09/2019 - boek 1 - art. 5.3.5.5a
2.

3.
08/09/20Í9 - boek 1 - art. 5.2.9.5)

terug plaatsen

BESLUIT

!-ó-e etetrt6sche installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek í van het koninklijk besluit van 8 september 2o19.

De koper moet een nieun, controlebezoek laten uitvoeren, om het in orde brengen van de installatie na te gaan, binnen een termijn van

í8 maanden te rekenen vanafde dag van de verkoopakte.
De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

Voor de Technisch Directeur,

lr. G. Croes


